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Легенды к рисункам
                         

Fig. 1a Пример установки повышения давления, 
устройство управления располагается над 
насосами 
«CO(R)-4 HELIX V…/CC» 

Fig. 1b Пример установки повышения давления, 
устройство управления располагается 
рядом с насосами 
«CO(R)-3 HELIX V…/CC» 

Fig. 1c Пример установки повышения давления, 
устройство управления располагается в 
отдельном напольном шкафу (BM)
«CO(R)-3 HELIX V…/CC» 

Fig. 1d Пример установки повышения давления, 
устройство управления располагается в 
отдельном напольном шкафу (BM)
«CO(R)-3MVI70…/CC» 

Fig. 1e Пример установки повышения давления, 
устройство управления располагается над 
насосами 
«COR-2HELIX VE…CCe» 

Fig. 1f Пример установки повышения давления, 
устройство управления располагается 
рядом с насосами 
«COR-4HELIX VE…CCe» 

1 Насосы

2 Прибор управления

3 Фундаментная рама

4 Приточный магистральный трубопровод

5 Нагнетательный магистральный трубопровод

6 Запорная арматура с приточной стороны

7 Запорная арматура с напорной стороны

8 Обратный клапан

9 Мембранный напорный бак 8 л

10 Проточная арматура

11 Манометр

12 Датчик давления

13 Консоли для крепления устройства управле-
ния

14 Защита от сухого хода (WMS), опционально

Fig. 2 Комплект датчиков давления

9 Мембранный напорный бак

10 Проточная арматура

11 Манометр

12a Датчик давления

12b Датчик давления (штекер), электрическое 
подсоединение, распределение контактов

16 Опорожнение/удаление воздуха

17 Запорный клапан

Fig. 3 Обслуживание проточной арматуры/
испытание давлением мембранного 
напорного бака

9 Мембранный напорный бак

10 Проточная арматура

A Открыть/закрыть

B Опорожнение

C Проверка давления предварительного 
нагнетания

Fig. 4 Таблица с указаниями по давлению азота в 
мембранном напорном баке (пример)
(прилагается в виде наклейки!)

A Давление азота согласно таблице

b Давление включения главного насоса, 
бар, PE

c Давление азота, бар, PN 2

d Указание. Замер азота без воды 

e Указание. Внимание! Заполнять только 
азотом

Fig. 5a Комплект защиты от сухого хода (WMS)

11 Манометр

14 Защита от сухого хода (WMS), опционально

16 Опорожнение/удаление воздуха

17 Запорный клапан

22 Манометрический выключатель

23 Штекерный соединитель

Fig. 5b Комплект защиты от сухого хода (WMS), 
распределение контактов и 
электрическое подсоединение

22 Манометрический выключатель (тип PS3..)

23 Штекерный соединитель

23a Штекерный соединитель, тип PS3-4xx 
(2 жилы) (демпферная цепь, нормально-
замкнутый контакт)

23b Штекерный соединитель, тип PS3-Nxx 
(3 жилы) (переключающий контакт)

Цвета жил

BN КОРИЧНЕВЫЙ

BU СИНИЙ

BK ЧЕРНЫЙ



Русский

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Comfort CO(R) .. MVI ... /.. MVIS ... /.. Helix V ... /.. Helix VE ... 3

                       

Fig. 5c Комплект датчиков давления с приточной 
стороны (СOR — CC-FC и CCe)

11 Манометр

12a Датчик давления

12b Датчик давления (штекер), электрическое 
подсоединение, распределение контактов

16 Опорожнение/удаление воздуха

17 Запорный клапан

Fig. 6 Пример прямого подсоединения 
(гидравлическая схема)

Fig. 7 Пример непрямого подсоединения 
(гидравлическая схема)

24 Подсоединение потребителей перед 
установкой повышения давления

25 Мембранный напорный бак со стороны 
конечного давления 

26 Подсоединение потребителей после 
установки повышения давления

27 Подсоединения питания для промывки 
установки (номинальный диаметр = 
подсоединение насоса)

28 Подсоединение для отвода воды при 
промывке установки (номинальный 
диаметр = подсоединение насоса)

29 Установка повышения давления 
(здесь с 4 насосами)

30 Мембранный напорный бак с приточной 
стороны 

31 Безнапорный накопительный резервуар 
с приточной стороны

32 Промывочное устройство для подключе-
ния к приточному патрубку накопительного 
резервуара

33 Байпас для профилактических осмотров/
технического обслуживания (временная 
установка)

34 Подсоединение дома к системе 
водоснабжения

Fig. 8 Пример монтажа: вибропоглощающая 
опора и компенсатор

A Вибропоглощающая опора (ввинтить в 
предусмотренные для этого резьбовые 
вставки и застопорить контргайками)

B Компенсатор с ограничителями длины 
(принадлежности)

C Фиксация трубопровода после установки 
повышения давления, например, с помо-
щью хомутов для крепления трубы (предо-
ставляются заказчиком)

D Резьбовые крышки (принадлежности)

Fig. 9 Пример монтажа: гибкие соединительные 
трубопроводы и напольное крепление

A Вибропоглощающая опора (ввинтить в 
предусмотренные для этого резьбовые 
вставки и застопорить контргайками)

B Гибкий соединительный трубопровод 
(принадлежности)

BW Угол сгиба

RB Радиус сгиба

C Фиксация трубопровода после установки 
повышения давления, например, с помо-
щью хомутов для крепления трубы 
(предоставляются заказчиком)

D Резьбовые крышки (принадлежности)

E Напольное крепление, изолированное 
от корпусного шума (предоставляется 
заказчиком)

Fig. 10a Рекомендации по транспортировке 
компактной установки 

Fig. 10b Рекомендации по транспортировке 
отдельного устройства управления 
(распределительный шкаф)

2 Прибор управления

13 Рым-болты для крепления строповочными 
приспособлениями 

36 Транспортировочный поддон/транспорти-
ровочная рама (примеры)

37 Приспособление для перевозки — 
(например, подъемная тележка)

38 Транспортировочное крепление (винты)

39 Подъемный механизм (например, грузовая 
траверса)

40 Страховочная петля (пример)
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Fig. 11 Накопительный резервуар 
(принадлежности - пример)

41 Приточное отверстие (с поплавковым 
клапаном (принадлежности))

42 Подача и удаление воздуха с защитой от 
насекомых

43 Контрольное отверстие

44 Перелив 
Следить за достаточностью отвода. Преду-
смотреть защиту сифона или заслонки от 
насекомых. Напрямую подключать к кана-
лизации запрещается (свободный сток 
согласно EN1717)

45 Опорожнение

46 Отбор проб (подсоединение к установке 
повышения давления)

47 Клеммная коробка для сигнального 
датчика недостатка воды

48 Подсоединение для приточного отверстия 
промывочного устройства

49 Индикатор уровня

Fig. 12 Сигнальный датчик недостатка воды 
(поплавковый выключатель) со схемой 
подсоединений

50 Сигнальный датчик недостатка воды/
поплавковый выключатель

A Резервуар заполнен, контакт замкнут 
(вода есть)

B Резервуар пуст, контакт разомкнут 
(воды нет)

Цвета жил

BN КОРИЧНЕВЫЙ

BU СИНИЙ

BK ЧЕРНЫЙ
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1 Общая информация

Информация об этом документе
Оригинальная инструкция по эксплуатации 
составлена на немецком языке. Все остальные 
языки настоящей инструкции являются пере-
водом оригинальной инструкции по эксплуа-
тации.
Инструкция по монтажу и эксплуатации явля-
ется неотъемлемой частью изделия. Поэтому 
ее всегда следует держать рядом с изделием. 
Точное соблюдение данной инструкции явля-
ется обязательным условием использования 
изделия по назначению и корректного его 
обслуживания.
Инструкция по монтажу и эксплуатации соот-
ветствует исполнению изделия, а также 
состоянию основных положений и норм тех-
ники безопасности на момент печати.
Сертификат соответствия директивам ЕС
Копия сертификата соответствия директивам 
ЕС является составной частью настоящей 
инструкции по монтажу и эксплуатации.
При внесении технических изменений в ука-
занную там конструкцию без согласования с 
изготовителем или при несоблюдении содер-
жащихся в инструкции по монтажу и эксплуа-
тации указаний по безопасности изделия/
персонала данный сертификат теряет свою 
значимость.

2 Техника безопасности
Данная инструкция по монтажу и эксплуата-
ции содержит основополагающие указания, 
которые необходимо соблюдать при монтаже, 
эксплуатации и техническом обслуживании. 
Поэтому данную инструкцию по монтажу и 
эксплуатации обязательно должны прочитать 
монтажники, а также уполномоченный квали-
фицированный персонал/пользователи перед 
монтажом и вводом в эксплуатацию.
Необходимо не только соблюдать общие 
инструкции по технике безопасности, приве-
денные в данном разделе безопасности, но и 
специальные указания по технике безопасно-
сти, приведенные в других разделах под сле-
дующими основными символами опасности.

2.1 Обозначения рекомендаций в инструкции по 
эксплуатации

Символы
Общий символ опасности

Опасность поражения электрическим током

ПОЛЕЗНОЕ УКАЗАНИЕ

Предупреждающие символы
ОПАСНО!
Чрезвычайно опасная ситуация.

Несоблюдение приводит к смерти или тяже-
лейшим травмам.
ОСТОРОЖНО!
Пользователь может получить (тяжелые) 
травмы. Символ «Осторожно» указывает на 
вероятность получения (тяжелых) травм при 
несоблюдении указания.
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность повреждения насоса/
установки. Предупреждение «Внимание» 
относится к возможным повреждениям 
изделия при несоблюдении указания.
УКАЗАНИЕ
Полезное указание по обращению с изделием. 
Оно также указывает на возможные сложно-
сти.
Указания, размещенные непосредственно на 
изделии, например,

• символ, указывающий направление вращения/
потока,

• обозначения подсоединений,
• фирменная табличка,
• предупреждающие наклейки,
необходимо обязательно соблюдать и под-
держивать в полностью читаемом состоянии.

2.2 Квалификация персонала
Персонал, выполняющий монтаж, управление 
и техническое обслуживание, должен иметь 
соответствующую квалификацию для выпол-
нения работ. Сферы ответственности, обязан-
ности и контроль над персоналом должны 
быть регламентированы пользователем. Если 
персонал не обладает необходимыми знания-
ми, необходимо обеспечить его обучение и 
инструктаж. При необходимости пользова-
тель может поручить это изготовителю изде-
лия.

2.3 Опасности при несоблюдении инструкций по 
технике безопасности
Несоблюдение инструкций по технике безо-
пасности может быть опасным для людей, 
окружающей среды и изделия/установки. 
Несоблюдение инструкций по технике безо-
пасности ведет к потере всех прав на возме-
щение убытков.
Несоблюдение предписаний по технике безо-
пасности может, в частности, повлечь за собой 
следующие опасности:

• опасности для персонала в результате элек-
трических, механических и бактериологиче-
ских воздействий;

• опасности для окружающей среды при утеч-
ках опасных материалов;

• материальный ущерб;
• отказ важных функций изделия/установки;
• сбои в выполнении методик по техническому 
обслуживанию и ремонту.
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2.4 Выполнение работ с учетом техники 
безопасности
Должны соблюдаться инструкции по технике 
безопасности, приведенные в настоящей 
инструкции по эксплуатации, существующие 
национальные предписания по технике безо-
пасности, а также возможные рабочие и экс-
плуатационные инструкции пользователя.

2.5 Рекомендации по технике безопасности для 
пользователя
Лицам (включая детей) с физическими, сен-
сорными или психическими нарушениями, а 
также лицам, не обладающим достаточными 
знаниями/опытом, разрешено использовать 
данное устройство исключительно под кон-
тролем или наставлением лица, ответствен-
ного за безопасность вышеупомянутых лиц.
Дети должны находиться под присмотром, 
чтобы они не играли с устройством.

• Если горячие или холодные компоненты изде-
лия/установки являются источником опасно-
сти, то на месте эксплуатации они должны 
быть защищены от контакта.

• Защиту от случайного прикосновения к дви-
жущимся компонентам (напр., муфтам) запре-
щается снимать во время эксплуатации 
изделия.

• Обеспечить безопасный для людей и окру-
жающей среды отвод утечек (напр., через 
уплотнение вала) опасных перекачиваемых 
жидкостей (взрывоопасных, ядовитых, горя-
чих). Должны соблюдаться национальные 
официальные предписания.

• Принципиально запрещается держать вблизи 
изделия легковоспламеняющиеся материалы.

• Следует исключить угрозу поражения элек-
трическим током. Строго соблюдать требова-
ния локальных или общих предписаний (напр., 
IEC, VDE и др.) и местного предприятия энерго-
снабжения.

2.6 Указания по технике безопасности при 
проведении монтажа и технического 
обслуживания
Пользователь обязан обеспечить проведение 
всех работ по монтажу и техническому обслу-
живанию компетентными и квалифицирован-
ными специалистами, прошедшими должное 
обучение и внимательно изучившими 
инструкцию по монтажу и эксплуатации.
Работы разрешено выполнять только на изде-
лии/установке в остановленном состоянии. 
Необходимо обязательно соблюдать после-
довательность действий по остановке изде-
лия/установки, приведенную в инструкции по 
монтажу и эксплуатации.
Сразу по завершении работ все предохрани-
тельные и защитные устройства должны быть 
установлены на свои места и/или приведены в 
действие.

2.7 Самовольное изменение конструкции и 
изготовление запасных частей
Самовольное изменение конструкции и изго-
товление запасных частей нарушает безопас-
ность изделия/персонала и лишает силы 
приведенные изготовителем сертификаты 
относительно безопасности.
Внесение изменений в конструкцию изделия 
допускается только при согласовании с произ-
водителем. Оригинальные запасные части и 
разрешенные изготовителем принадлежности 
служат обеспечению безопасности. При 
использовании других частей изготовитель не 
несет ответственности за возможные послед-
ствия.

2.8 Недопустимые способы эксплуатации
Надежность эксплуатации поставленного 
изделия гарантируется только при условии его 
использования по назначению (см. раздел 4 
данной инструкции по монтажу и эксплуата-
ции). При эксплуатации ни в коем случае не 
выходить за рамки предельных значений, ука-
занных в каталоге/листе данных.

3 Транспортировка и промежуточное 
хранение
Установка повышения давления защищена 
пленкой от влажности и пыли. Запрещается 
нарушать приведенные на упаковке указания 
по транспортировке и хранению.
Виды поставки:

• на одной или нескольких поддонах;
• в деревянной раме для транспортировки 

(см. например, Fig. 10a, 10b); 
• на транспортировочных деревянных брусьях;
• в транспортном ящике.

ОПАСНО! Опасность травмирования персо-
нала!
Транспортировку оборудования необходимо 
выполнять с помощью специальных грузоза-
хватных приспособлений (Fig. 10a и 10b). При 
этом следует особо следить за устойчиво-
стью, т.к. ввиду конструктивных особенно-
стей центр тяжести в насосах смещен вверх 
(перетяжеление верхней части!). Транспор-
тировочные ремни или тросы зацепить за 
транспортные проушины (см. Fig. 10a и 10b — 
поз. 13) либо провести под фундаментной 
рамой. Трубопроводы не приспособлены для 
принятия нагрузок, поэтому их запрещено 
использовать в качестве упора при транспор-
тировке.
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!
Нагрузка на трубопроводы при транспорти-
ровке может привести к разгерметизации 
соединений!
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Значения транспортировочных размеров и 
веса, информация о требуемых отверстиях или 
свободной площади для транспортировки 
установки приводятся в прилагаемом плане 
монтажа или прочей документации.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!
Необходимо принять меры для защиты уста-
новки от влаги, низких и высоких темпера-
тур, а также от механических повреждений!
При доставке и распаковке установки повыше-
ния давления и прилагаемых принадлежно-
стей сначала следует проверить на наличие 
повреждений упаковку.
При обнаружении повреждений, возникших 
вследствие падения или схожих причин, сле-
дует:

• проверить установку повышения давления и 
компоненты принадлежностей на предмет 
возможных повреждений;

• сообщить об этом компании-поставщику 
(перевозчику) либо нашему техническому 
отделу даже при отсутствии явных поврежде-
ний установки или оснастки.

После снятия упаковки установку следует хра-
нить или монтировать согласно описанным 
условиям монтажа (см. раздел «Установка/
монтаж»).

4 Область применения
Установки повышения давления из серии 
Comfort разработаны компанией Wilo для 
повышения давления и его удержания в систе-
мах водоснабжения.
Рекомендуемое применение

• Установки по снабжению питьевой водой, в 
первую очередь в жилых домах, больницах, 
административных и промышленных зданиях, 
которые по структуре, функциям и требова-
ниям соответствуют следующим нормам и 
директивам:
• DIN 1988 (для Германии)
• DIN 2000 (для Германии)
• Директива ЕС 98/83/ЕС
• Постановление о питьевой воде TrinkwV2001 

(для Германии)
• Директивы DVGW (для Германии)

• Системы промышленного водоснабжения и 
охлаждения

• Установки снабжения водой для самостоя-
тельного пожаротушения

• Ирригационные и оросительные установки
Следует следить за тем, чтобы перекачивае-
мая жидкость не должна оказывать химиче-
ского или механического воздействия на 
материалы установки и не должна содержать 
абразивных и длинноволокнистых частиц.
Вода в автоматически регулируемые уста-
новки повышения давления подается либо 
непосредственно (прямое подключение) из 
общей системы водоснабжения, либо через 

накопительный резервуар (непрямое подклю-
чение). Такие накопительные резервуары – 
закрытые и безнапорные, т.е. находятся 
только под атмосферным давлением.

5 Характеристики изделия

5.1 Расшифровка наименования                           

Пример: COR-2 MVI S 8 04/CC-EB

CO Компактная установка повышения давления
R Регулирование через частотный преобразо-

ватель, как минимум, одного насоса
2 Количество насосов
MVI Обозначение серий насосов (см. прилагае-

мую документацию по насосам) 
S Электродвигатель для насоса с мокрым 

ротором
8 Номинальный расход Q

[м3/ч] (2 полюса, исполнение 50 Гц)
04 Число ступеней насосов
CC Прибор управления, здесь Comfort Controller
EB Дополнительное обозначение,

в данном случае, например, модель 
European Booster

Пример: CO-3 MVI 70 02/CC

CO Компактная установка повышения давления
3 Количество насосов
MVI Обозначение серий насосов (см. прилагае-

мую документацию по насосам) 
70 Номинальный расход Q

[м3/ч] (2 полюса, исполнение 50 Гц)
02 Число ступеней насосов
CC Прибор управления, здесь Comfort Controller

Пример: CO-2 Helix V 4 03/CC-01

CO Компактная установка повышения давления
2 Количество насосов
Helix Обозначение серий насосов (см. прилагае-

мую документацию по насосам) 
V Тип насоса, вертикальное стандартное 

исполнение
4 Номинальный расход Q

[м3/ч] (2 полюса, исполнение 50 Гц)
03 Число ступеней насосов
CC Прибор управления, здесь Comfort Controller
01 Дополнительное обозначение,

в данном случае, например, -01: варианты 
материала; система трубопроводов 1.4571
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Пример: COR-4 Helix V 10 05/CC-01

CO Компактная установка повышения давления
R Регулирование через частотный преобразо-

ватель, как минимум, одного насоса
4 Количество насосов
Helix Обозначение серий насосов (см. прилагае-

мую документацию по насосам) 
V Тип насоса, вертикальное стандартное 

исполнение
10 Номинальный расход Q

[м3/ч] (2 полюса, исполнение 50 Гц)
05 Число ступеней насосов
CC Прибор управления, здесь Comfort Controller
01 Дополнительное обозначение,

в данном случае, например, -01: варианты 
материала; система трубопроводов 1.4571

Пример: COR-5 Helix VE 16 02/CCe-01

CO Компактная установка повышения давления
R Регулирование через частотный преобразо-

ватель, как минимум, одного насоса
5 Количество насосов
Helix Обозначение серий насосов (см. прилагае-

мую документацию по насосам) 
VE Тип насоса, вертикальный насос с электрон-

ным регулированием частоты вращения
10 Номинальный расход Q

[м3/ч] (2 полюса, исполнение 50 Гц)
02 Число ступеней насосов
CCe Прибор управления, здесь Comfort Controller 

для насосов с электронным управлением
01 Дополнительное обозначение,

в данном случае, например, -01: варианты 
материала; система трубопроводов 1.4571
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5.2 Технические характеристики (стандартное исполнение)

Макс. расход См. каталог/лист данных 
Макс. напор См. каталог/лист данных
Частота вращения 2800–2900 об/мин (фиксированная частота вращения) Helix V, MVI 

900–3600 об/мин (переменная частота вращения) Helix VE
Сетевое напряжение 3~ 400 В ±10 % В (L1, L2, L3, PE)
Номинальный ток См. фирменную табличку 
Частота 50 Гц
Электроподключение (См. инструкцию по монтажу и эксплуатации, а также схему 

подключения прибора управления)
Класс нагревостойкости изоляции F
Класс защиты IP54
Потребляемая мощность P1 См. фирменную табличку насоса/электродвигателя
Потребляемая мощность P2 См. фирменную табличку насоса/электродвигателя
Номинальные диаметры
Подсоединение 
Впускной/напорный трубопровод

R 1½/R 1½:
(..2 Helix V/VE 4..)
(..3 Helix V 4..)

R 2/R 2:
(..2 Helix V/VE 6..)
(..3 Helix VE 4..)
(..4 Helix V 4..)
(..2 MVIS 2..) 
(..2 MVIS 4..)
(..3 MVIS 2..)
(..3 MVIS 4..)
(..4 MVIS 2..)
(..5 MVIS 2..)
(..6 MVIS 2..)

R 2½/R 2½:
(..2 Helix V/VE 10..)
(..2 Helix V 16..)
(..3 Helix V/VE 6..)
(..3 Helix V/VE 10..)
(..4 Helix VE 4..)
(..4 Helix V/VE 6..)
(..5 Helix V/VE 4..)
(..6 Helix V/VE 4..)
(..2 MVIS 8..)
(..3 MVIS 8..)
(..4 MVIS 4..)
(..4 MVIS 8..)
(..5 MVIS 4..)
(..6 MVIS 4..)
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R 3/R 3:
(..2 Helix VE 16..)
(..2 Helix V/VE 22..)
(..3 Helix VE 10..)
(..3 Helix V 16..)
(..4 Helix V/VE 10..)
(..5 Helix V/VE 6..)
(..6 Helix V/VE 6..)
(..5 MVIS 8..)
(..6 MVIS 8..)

DN 100/DN 100:
(..2 Helix V/VE 36..)
(..3 Helix VE 16..)
(..3 Helix V/VE 22..)
(..4 Helix V/VE 16..)
(..5 Helix V/VE 10..)
(..5 Helix V/VE 16..)
(..6 Helix V/VE 10..)

DN 125/DN 125:
(..2 Helix V/VE 52..)
(..3 Helix V/VE 36..)
(..4 Helix V/VE 22..)
(..5 Helix V 22..)
(..6 Helix V/VE 16..)
(..6 Helix V 22..)

DN 150/DN 150:
(..3 Helix V/VE 52..)
(..4 Helix V/VE 36..)
(..5 Helix V 36..)
(..6 Helix V 36..)

DN 200/DN 200:
(..4 Helix V/VE 52..)
(..5 Helix V 52..)
(..6 Helix V 52..)
(..2 MVI 70..)
(..2 MVI 95..)
(..3 MVI 70..)
(..3 MVI 95..)
(..4 MVI 70..)

DN 250/DN 250:
(..4 MVI 95..)
(..5 MVI 70..)
(..5 MVI 95..)
(..6 MVI 70..)
(..6 MVI 95..)

(Возможны изменения/см. также прилагаемую схему установки)

Допустимая температура окружающей среды От 5 °C до 40 °C
Допустимые перекачиваемые жидкости Чистая вода без осаждающихся веществ
Допустимая температура перекачиваемой 
жидкости

От 3 °C до 50 °C

Макс. допустимое рабочее давление С напорной стороны 16 бар (см. фирменную табличку)
Макс. допустимое давление на входе Непрямое подсоединение (не более 6 бар)
Дополнительные сведения
Мембранный напорный бак 8 л

5.2 Технические характеристики (стандартное исполнение)
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5.3 Комплект поставки
• Установка повышения давления.
• Инструкция по монтажу и эксплуатации уста-
новки повышения давления.

• Инструкция по монтажу и эксплуатации насо-
сов.

• Инструкция по монтажу и эксплуатации при-
бора управления.

• Заводской сертификат о приемке (согласно 
EN 10204 3.1.B).

• При необходимости, план монтажа.
• При необходимости, схема подключения.
• При необходимости, инструкция по монтажу и 
эксплуатации частотного преобразователя.

• При необходимости, вкладной лист «Завод-
ская установка частотного преобразователя».

• При необходимости, инструкция по монтажу и 
эксплуатации датчика сигналов.

• При необходимости, список запчастей.

5.4 Принадлежности
Принадлежности при необходимости заказы-
ваются отдельно. Принадлежности из ассор-
тимента Wilo, например:

• открытый накопительный резервуар (пример 
на Fig. 11);

• мембранный напорный бак большого размера 
(с подводящей или напорной стороны);

• предохранительный клапан;
• защита от сухого хода или защита от отсут-
ствия воды.
При эксплуатации с подпором в установках с 
частотным регулированием (COR– CC-FC 
и CCe) стандартно с приточной стороны уста-
навливается датчик давления, который слу-
жит защитой от сухого хода! (Fig. 5c).
При эксплуатации с подпором в установках без 
частотного регулирования (CO — CC):
• комплект защиты от сухого хода (WMS) 

(мин. 1,0 бар) в качестве отдельной принад-
лежности (Fig. 5a и 5b) (в зависимости от 
заказа поставляется смонтированным на 
установке повышения давления);

• поплавковый выключатель;
• электроды для защиты от сухого хода с реле 
уровня;

• электроды для эксплуатации резервуара 
(специальные принадлежности по запросу);

• гибкие соединительные трубопроводы 
(Fig. 9, В);

• компенсаторы (Fig. 8, B);
• резьбовые фланцы и крышки (Fig. 8 и 9, D);
• шумопоглощающая обшивка (специальные 
принадлежности по запросу).

6 Описание изделия и принадлежностей

6.1 Общее описание
Установка повышения давления Comfort 
поставляется компанией Wilo в виде компакт-
ной, готовой к подсоединению установки с 
интегрированной системой управления. В нее 
входят от 2 до 6 нормальновсасывающих мно-
гоступенчатых вертикальных высоконапорных 
центробежных насосов , соединенных трубо-
проводами и установленных на общую фунда-
ментную раму.
Остается подсоединить только патрубки для 
приточного и напорного трубопровода, а 
также обеспечить подключение к сети. Кроме 
того, по месту монтируются заказанные 
отдельно и прилагаемые в поставке принад-
лежности.
Установка повышения давления с нормаль-
новсасывающими насосами может подклю-
чаться к сети водоснабжения как через 
резервуар (Fig. 7 – Разделение системы безна-
порным резервуаром), так и напрямую (Fig. 6 – 
Подсоединение без разделения системы). 
Подробные сведения об используемом типе 
насоса приводятся в прилагаемой к насосу 
инструкции по монтажу и эксплуатации.
При использовании установки для снабжения 
питьевой водой и/или для снабжения водой в 
целях пожаротушения следует учитывать 
соответствующие действующие законы и 
нормы. Установку следует эксплуатировать и 
содержать согласно действующим предпи-
саниям (в Германии — согласно DIN 1988 
(DVGW)), чтобы гарантировать постоянную 
надежность эксплуатации систем водоснаб-
жения и не допустить негативного влияния 
ни на сеть центрального водоснабжения, ни 
на другие внутренние установки. Подсоеди-
нение (в т.ч. тип подсоединения) к централь-
ной системе водоснабжения должно 
соответствовать действующим положениям 
или нормам (см. раздел 4), а также предписа-
ниям местного предприятия водоснабжения 
или соответствующей противопожарной 
службы. Кроме этого, следует учитывать 
местные особенности – например, слишком 
высокий подпор или сильные его колебания, 
из-за чего может потребоваться установка 
редукционного клапана.

6.2 Составные части установки повышения 
давления
Установка состоит из нескольких основных 
узлов. Как относящиеся к обслуживанию 
составные части/компоненты в комплект 
поставки входит отдельная инструкция по 
монтажу и эксплуатации. (См. также прилагае-
мый план монтажа).
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Механические и гидравлические компо-
ненты установки (Fig. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f)
Компактная установка установлена на фунда-
ментной раме с вибропоглощающей 
опорой (3). В нее входит от 2 до 6 высокона-
порных центробежных насосов (1), объеди-
ненных в одну систему посредством 
приточного (4) и нагнетательного 
магистрального (5) трубопроводов. На каж-
дый насос с приточной стороны (6) и напорной 
стороны (7) установлена запорная арматура и 
обратный клапан (8) с напорной стороны.
На нагнетательном магистральном 
трубопроводе (5) устанавливается запирае-
мый комплект с датчиком давления (12) и 
манометром (11), а также 8-литровый мем-
бранный напорный бак (9) с запираемой про-
точной арматурой (10) (для расхода согласно 
DIN 4807, часть 5) (см. также Fig. 2 и 3).
В установках с частотным регулированием 
(COR – CC-FC и CCe) на приточном магистраль-
ном трубопроводе серийно устанавливаются 
запорный комплект с дополнительным датчи-
ком давления (12) и манометром (11) 
(см. Fig. 5c).
В установках без частотного регулирования 
(CO – CC) на приточном магистральном трубо-
проводе можно сразу установить опциональ-
ный комплект для защиты от сухого хода 
(WMS) (14) или сделать это позже (см. Fig. 5a 
и 5b).
Прибор управления (2) установлен непосред-
ственно на фундаментную раму и поставля-
ется со смонтированной электрической 
частью установки. Для установок большего 
размера прибор управления поставляется в 
отдельно стоящем напольном шкафу (ВМ), а 
электрические компоненты подключаются 
посредством кабеля электропитания. В случае 
отдельно стоящего шкафа (ВМ) (например, 
Fig. 1c, 1d (2)) окончательное электроподсое-
динение выполняется заказчиком 
(см. раздел 7.3 и прилагаемую к прибору 
управления документацию).
В данной инструкции по монтажу и эксплуата-
ции описывается только установка в целом.
Высоконапорные центробежные насосы (1)
В зависимости от области применения и тре-
буемых параметров мощности в установку 
повышения давления встраиваются различ-
ные типы многосекционных высоконапорных 
центробежных насосов. Их количество может 
варьироваться от 2 до 6. В установку могут 
устанавливаться как насосы со встроенным 
частотным преобразователем (Helix VE), так и 
без него (Helix V). Информация о насосах 
содержится в прилагаемой к ним инструкции 
по монтажу и эксплуатации.

Прибор управления (2)
Для управления и регулировки установок 
повышения давления Wilo-Comfort использу-
ется прибор управления серии CC, CC-FC или 
CCe. Размеры и комплектующие данного при-
бора управления зависят от типа и мощности 
насосов. Информация о встроенном в данную 
установку повышения давления приборе 
управления содержится в прилагаемой к нему 
инструкции по монтажу и эксплуатации, а 
также в схеме подключения.
Комплект мембранного напорного бака 
(Fig. 2 и 3)

• Мембранный напорный бак (9) с запорной про-
точной арматурой (10)
Датчик давления в комплекте (Fig. 2) с 
напорной стороны

• Манометр (11)
• Датчик давления (12а)
• Электроподсоединение, датчик 
давления (12b)

• Опорожнение/удаление воздуха(16)
• Запорный клапан (17)
Комплект датчиков давления (Fig. 5c) с при-
точной стороны (только в установках 
COR – CC-FC и CCe)

• Манометр (11)
• Датчик давления (12а)
• Электроподсоединение, датчик 
давления (12b)

• Опорожнение/удаление воздуха(16)
• Запорный клапан (17)

6.3 Функционирование установки повышения 
давления
В типовом исполнении установки повышения 
давления Wilo серии Wilo-Comfort оснащаются 
нормальновсасывающими многоступенча-
тыми высоконапорными центробежными 
насосами со встроенным частотным преобра-
зователем или без него. Вода в них поступает 
из приточного магистрального трубопровода.
При специальном исполнении с использова-
нием самовсасывающих насосов или всасыва-
ния воды из расположенных ниже 
резервуаров для каждого насоса следует 
установить отдельный устойчивый к вакууму и 
давлению всасывающий трубопровод с при-
емным клапаном (трубопровод прокладыва-
ется с постоянным подъемом от резервуара к 
установке).
Насосы повышают давление и направляют 
воду по нагнетательному магистральному тру-
бопроводу к потребителю. С этой целью они 
включаются и выключаются, а также регули-
руются, в зависимости от давления. Датчик 
давления постоянно измеряет текущее значе-
ние давления, преобразует его в токовый сиг-
нал и передает на прибор управления.
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Прибор управления служит для включения, 
выключения и подключения насосов в зависи-
мости от потребности и способа регулировки. 
Наличие встроенного частотного преобразо-
вателя обеспечивает изменение частоты вра-
щения одного или нескольких насосов вплоть 
до достижения установленных параметров 
регулировки. (Подробное описание способа и 
процесса регулирования приводится в 
инструкции по монтажу и эксплуатации при-
бора управления).
Общий расход воды установки распределя-
ется на несколько насосов. Большой плюс 
такого подхода в том, что он позволяет очень 
точно регулировать мощность установки в 
зависимости от фактических потребностей и 
эксплуатировать каждый из насосов в опти-
мальном диапазоне мощности. В итоге данная 
концепция обеспечивает более высокий КПД и 
экономное потребление энергии установкой.
Насос, который запускается первым, называ-
ется главным. Все другие, необходимые для 
выхода на рабочую точку установки, называ-
ются насосами пиковой нагрузки. При подго-
товительных расчетах следует учесть, что 
согласно стандарту DIN 1988 в установке, 
используемой для снабжения питьевой водой, 
должен быть один резервный насос, который 
не будет задействован (или будет находиться 
в состоянии готовности) даже при максималь-
ных нагрузках.
Для равномерного использования всех насо-
сов в установке предусмотрена поочередная 
смена их работы. Она предполагает поочеред-
ное включение насосов и регулярное перерас-
пределение функций главного, резервного 
насоса и насоса пиковой нагрузки.
Установленный мембранный напорный бак 
(общий объем прибл. 8 литров) оказывает 
определенное буферное действие на датчик 
давления с напорной стороны и предотвра-
щает режим колебания на приборе управления 
при включении и выключении установки. 
Помимо того, в него набирается незначитель-
ное количество воды (например, при мини-
мальных утечках) из накопительного 
резервуара без включения главного насоса, 
благодаря чему снижается частота включений, 
и стабилизируется эксплуатационное состоя-
ние установки повышения давления.
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!
Во избежание повреждения скользящего 
торцевого уплотнения и подшипников 
скольжения запрещается использовать 
насосы на сухом ходу. Сухой ход может при-
вести к нарушению герметичности насоса!
В установках с частотным регулированием 
(COR – CC-FC или CCe) подпор контролиру-
ется датчиком давления, установленным с 
приточной стороны, и измеренное значение 
передается в виде токового сигнала на устрой-
ство управления. При слишком низком под-
поре установка выдает сообщение о 

неисправности, и насосы останавливаются. 
(Подробное описание см. в инструкции по 
монтажу и эксплуатации прибора управления).
В установках без частотного регулирования 
(CO – CC) для их прямого подсоединения к 
центральной сети водоснабжения в качестве 
принадлежностей предлагаются различные 
узлы – например, защита от сухого хода 
(WMS) (14) (Fig. 5a и 5b) со встроенным мано-
метрическим выключателем (22). Этот 
выключатель контролирует создаваемый 
подпор и при его снижении посылает на при-
бор управления коммутационный сигнал.
Для установки указанной принадлежности на 
приточном магистральном трубопроводе 
предусмотрено монтажное место.
При непрямом подсоединении (разделении 
систем посредством безнапорного накопи-
тельного резервуара) в качестве защиты от 
сухого хода следует предусмотреть завися-
щий от уровня воды датчик сигналов, который 
устанавливается в накопительный резервуар. 
При использовании накопительного резерву-
ара Wilo (как на Fig. 11) в поставку уже входит 
поплавковый выключатель (см. Fig. 12).
Для резервуаров для заказчика в ассорти-
менте Wilo имеются различные датчики сигна-
лов, которые монтируются по месту 
(например, поплавковый выключатель WA65 
или электроды сухого хода с реле уровня).
ОСТОРОЖНО! Опасно для здоровья!
Для водопроводов питьевой воды следует 
использовать только материалы, не влияю-
щие на качество воды!

6.4 Шумовые характеристики
Как указывалось в п. 5.1, установки повышения 
давления поставляются с насосами различных 
типов и с разным количеством насосов. В этой 
связи не представляется возможным привести 
здесь общий уровень шума для всех возмож-
ных комплектаций установок повышения дав-
ления.
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Приведенные ниже данные касаются случаев 
использования насосов стандартных серий 

MVI/Helix V до максимальной мощности двига-
теля 7,5 кВт без частотного преобразователя.
   

Приведенные ниже данные касаются случаев 
использования насосов стандартных серий 

MVIE Helix VE до максимальной мощности дви-
гателя 7,5 кВт с частотным преобразователем.   

Номинальная мощность электродвигателя (кВт)
0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5

М
ак
с.

 у
ро
ве
нь

 ш
ум
а 

(*
)

Lp
a 
в 

[д
Б(

A
)]

1 насос 56 57 58 59 60 63 66 68 70 70

2 насоса 59 60 61 62 63 66 70 71 73 73

3 насоса 61 62 63 64 65 68 72 73 75 75

4 насоса 62 63 64 65 66 69 73 74 76 76

5 насосов 64 65 66 67 68 71 75 76 78 78

6 насосов 65 66 67 68 69 72 76 77 79 79

(*) Значение для 50 Гц (фиксированная частота оборотов) с допуском +3 дБ(A)
Lpa = уровень эмиссии шума на рабочем месте в дБ(А)

Номинальная мощность электродвигателя (кВт)
1,1 2,2 4 5,5 7,5

М
ак
с.

 у
ро
ве
нь

 ш
ум
а 

(*
*)

Lp
a 
в 

[д
Б(

A
)]

1 насос 70 70 71 72 72

2 насоса 73 73 74 75 75

3 насоса 75 75 76 77 77

4 насоса 76 76 77 78 78

5 насосов 71 75 80
LWA = 92 дБ(А)

82
LWA = 93 дБ(А)

82
LWA = 93 дБ(А)

6 насосов 81
LWA = 92 дБ(А)

83
LWA = 94 дБ(А)

83
LWA = 94 дБ(А)

(**) Значение для 60 Гц (переменная частота оборотов) с допуском +3 дБ(A)
Lpa = уровень эмиссии шума на рабочем месте в дБ(А)
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Фактическая номинальная мощность электро-
двигателя поставляемых насосов указывается 
на фирменной табличке электродвигателя.
Уровень шума, производимого одним насосом, 
для мощностей двигателя, здесь не указанных, 
и/или для других серий насосов можно найти в 

инструкции по монтажу и эксплуатации насо-
сов либо в данных каталога по насосам. Зная 
значение шума для одного насоса поставлен-
ного типа, можно рассчитать приблизитель-
ный общий уровень шума установки по 
приведенной ниже схеме.      

ОСТОРОЖНО! Опасно для здоровья!
Если уровень шума превышает 80 дБ(А), 
обслуживающий персонал и лица, находя-
щиеся вблизи установки, должны использо-
вать соответствующие средства для защиты 
слуха!

7 Установка/монтаж

7.1 Место монтажа
• Установку повышения давления следует мон-
тировать в техническом помещении или в 
отдельном сухом, хорошо проветриваемом, 
защищенном от мороза и запираемом на ключ 
помещении (например, требования стандарта 
DIN 1988).

• В помещении для монтажа следует обеспе-
чить достаточный водоотвод с пола (подсое-
динение к каналу или подобному 
оборудованию).

• В помещении не должно быть опасных газов.

• Следует предусмотреть достаточно места для 
работ по техническому обслуживанию! Основ-
ные размеры приводятся в прилагаемом плане 
монтажа. К установке должен быть открыт 
свободный доступ как минимум с двух сторон.

• Монтажная поверхность должна быть гори-
зонтальной и ровной. Вибропоглощающие 
опоры, на которые помещается фундаментная 
рама, дают возможность незначительного 
выравнивания поверхности по уровню для 
большей устойчивости. При необходимости 
для этого нужно ослабить контргайку и 
немного вытащить соответствующую вибро-
поглощающую опору. Затем контргайку сле-
дует снова затянуть.

• Установка рассчитана на максимальную тем-
пературу окружающей среды от +0 °C до 40 °C 
при относительной влажности воздуха 50 %.

• Не рекомендуется производить монтаж и экс-
плуатацию установки вблизи жилых и спаль-
ных помещений.

• Чтобы предотвратить передачу корпусного 
шума и обеспечить соединение без напряже-
ния с трубопроводами, подключаемыми до и 
после, необходимо использовать компенса-
торы (Fig. 8, В) с ограничителями длины или 
гибкие соединительные трубопроводы 
(Fig. 9, В)!

Расчет
Одинарный насос .... дБ(A)

2 насоса вместе +3 дБ(A)  (допуск +0,5)

3 насоса вместе +4,5 дБ(A)  (допуск +1)

4 насоса вместе +6 дБ(A)  (допуск +1,5)

5 насосов вместе +7 дБ(A)  (допуск +2)

6 насосов вместе +7,5 дБ(A)  (допуск +3)

Общий уровень шума = .... дБ(A)

Пример (установка повышения давления с 4 насосами)
Одинарный насос 74 дБ(A)

6 насосов вместе +7,5 дБ(A)  (допуск +3)

Общий уровень шума = 81,5…84,5 дБ(A)
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7.2 Монтаж

7.2.1 Фундамент/основание
Конструкция установки повышения давления 
позволяет производить монтаж на ровном 
забетонированном полу. Регулируемые по 
высоте вибропоглощающие опоры, на которые 
помещается фундаментная рама, обеспечи-
вают изоляцию корпусного шума относи-
тельно корпуса сооружения.
УКАЗАНИЕ
Из-за особенностей транспортировки вибро-
поглощающие опоры при поставке могут быть 
сняты. Перед монтажом установки повышения 
давления следует убедиться, что все вибропо-
глощающие опоры смонтированы и закон-
трены резьбовыми гайками. 
(См. также Fig. 8, А).
Обратить внимание!
При дополнительном креплении к полу (ана-
логично примеру на Fig. 9, Е), выполняемом 
заказчиком, необходимо принять соответ-
ствующие меры по предотвращению передачи 
корпусного шума.

7.2.2 Гидравлические подсоединения и 
трубопроводы
При подсоединении к общей сети питьевого 
водоснабжения необходимо учитывать требо-
вания местных предприятий водоснабжения.
Подсоединение установки возможно только 
после завершения всех сварочно-паяльных 
работ, обязательной промывки и дезинфекции 
системы трубопроводов и поставляемой уста-
новки повышения давления (см. пункт 7.2.3).
Поставляемые заказчиком трубопроводы сле-
дует устанавливать без напряжения! Для этого 
рекомендуется использовать компенсаторы с 
ограничителями длины или гибкие соедини-
тельные трубопроводы, чтобы не допустить 
перетяжки трубных соединений и свести к 
минимуму передачу вибраций установки на 
здание. Во избежание передачи корпусного 
шума на корпус сооружения запрещается 
закреплять фиксаторы трубопроводов на 
системах трубопроводов установки повыше-
ния давления (пример, см. Fig. 9, 10, С).
Подсоединение может осуществляться как 
слева, так и справа, в зависимости от конкрет-
ных условий. Предварительно смонтирован-
ные фланцевые заглушки или резьбовые 
крышки при необходимости следует сдвинуть.
Гидравлическое сопротивление всасываю-
щего трубопровода необходимо удерживать 
как можно более низким (т.е. малая длина, 
малое число колен, запорная арматура доста-
точного размера), в противном случае при 
большом расходе ввиду высоких перепадов 
давления может сработать защита от сухого 
хода. (Учитывать NPSH насоса, избегать пере-
падов давления и кавитации).

7.2.3 Гигиена (TrinkwV 2001)
Настоящая установка повышения давления 
отвечает положениям действующих техниче-
ских нормативов (в частности, DIN 1988) и про-
шла заводские эксплуатационные испытания. 
Следует обратить внимание, что при исполь-
зовании с питьевой водой вся система снабже-
ния питьевой водой при передаче 
пользователю должна находиться в гигиени-
чески безупречном состоянии.
В этой связи обязательными к соблюдению 
являются соответствующие положения 
разд. 11.2 ч. 2 стандарта DIN 1988 и коммента-
рии к стандарту DIN. Они, в частности, согласно 
п. 4 § 5 TwVO предусматривают микробиоло-
гическую обработку, по необходимости про-
мывку и, при определенных обстоятельствах, 
также дезинфекцию. Обязательные предель-
ные значения приводятся в § 5 стандарта 
TwVO.
ОСТОРОЖНО! Загрязненная питьевая вода 
опасна для здоровья!
Промывка трубопроводов и установки 
уменьшает риск ухудшения качества питье-
вой воды.
При долговременном простое установки обя-
зательно обновить воду!
Рекомендация по упрощению промывки 
установки

• Монтаж тройника на стороне конечного дав-
ления установки повышения давления перед 
следующей запорной арматурой. В случае 
мембранного напорного бака, установленного 
с напорной стороны — непосредственно за 
ним.
Ответвление тройника, оснащенное запорной 
арматурой, служит для отвода воды в канали-
зацию во время промывки. Его размеры 
должны соответствовать максимальному рас-
ходу одного одинарного насоса (см. Fig. 6 и 7, 
поз. 28). Если нет возможности для свобод-
ного стока, то при подсоединении, например 
шланга, следует учитывать требования 
DIN 1988 T5.

7.2.4 Защита от сухого хода/нехватки воды 
(принадлежности)

Монтаж устройства защиты от сухого хода
• При прямом подсоединении к сети централь-
ного водоснабжения.
В установках с частотным регулированием 
(COR – CC-FC или CCe) с приточной стороны 
установлен комплект с датчиком давления, 
который контролирует подпор и передает 
измеренное значение в виде токового сигнала 
на прибор управления. Здесь не требуются 
дополнительные принадлежности!
В установках без частотного регулирования 
(CO – CC) следует ввести комплект защиты от 
сухого хода (WMS) в специально предназна-
ченные соединительные патрубки всасываю-
щего водопровода и загерметезировать его 



Русский

18 WILO SE 07/2017

при последующем монтаже. Выполнить элек-
трическое соединение в приборе управления 
согласно инструкции по монтажу и эксплуата-
ции и схеме подключения прибора управления 
(Fig. 5a и 5b).

• При непрямом подсоединении, т.е. для экс-
плуатации с имеющимися резервуарами 
заказчика.
Поплавковый выключатель в резервуаре уста-
новить так, чтобы при снижении уровня воды 
на высоте прибл. 100 мм над отверстием для 
водозабора срабатывал коммутационный сиг-
нал «Отсутствие воды». (При использовании 
накопительных резервуаров из ассортимента 
Wilo последние поставляются с установлен-
ным поплавковым выключателем (см. Fig. 11 
и 12)).

• Альтернатива. Установить в накопительный 
резервуар три погружных электрода. Придер-
живаться следующего расположения.
• Первый электрод расположить в качестве 
электрода массы невысоко над дном 
резервуара (должен быть всегда в погру-
женном состоянии).

• Для нижнего уровня переключения (отсут-
ствие воды) расположить второй электрод 
прибл. в 100 мм над подсоединением для 
водозабора.

• Для верхнего уровня переключения («Отсут-
ствие воды отменено») расположить третий 
электрод мин. в 150 мм над нижним элект-
родом.

Выполнить электрическое соединение в при-
боре управления согласно инструкции по мон-
тажу и эксплуатации и схеме подключения 
прибора управления.

7.2.5 Мембранный напорный бак 
(принадлежности)
Входящий в комплект поставки установки 
мембранный напорный бак (8 литров) из-за 
особенностей транспортировки и в гигиениче-
ских целях может быть поставлен в демонти-
рованном состоянии в отдельной упаковке. 
Перед вводом установки в эксплуатацию мем-
бранный напорный бак следует установить на 
проточную арматуру (см. Fig. 2 и 3).

УКАЗАНИЕ
При этом следует обратить внимание, чтобы 
проточная арматура не была перекручена. 
Арматура установлена верно, если спускной 
клапан (см. также Fig. 3, В) и стрелки указателя 
направления потока расположены парал-
лельно магистральному трубопроводу.
При необходимости установить дополнитель-
ный мембранный напорный бак большего раз-
мера следует соблюдать соответствующую 
инструкцию по монтажу и эксплуатации. Для 
водоснабжения питьевой водой в соответ-
ствии с DIN 4807 необходимо использовать 
проточный мембранный напорный бак. Кроме 
того, вокруг мембранного напорного бака сле-
дует предусмотреть достаточно свободного 
пространства для выполнения работ по техни-
ческому обслуживанию или по замене.
УКАЗАНИЕ
Согласно Директиве 97/23/ЕС мембранный 
напорный бак требует регулярных проверок! 
(В Германии дополнительно с соблюдением 
предписаний по производственной безопас-
ности §§ 15(5) и 17, а также Приложения 5).
До и после бака следует установить запорную 
арматуру для контроля, осмотра и техобслу-
живания трубопровода.
Чтобы избежать простоя установки, в целях 
техобслуживания можно сделать подсоеди-
нения для байпаса до и после мембранного 
напорного бака. Во избежание скопления 
застойной воды следует полностью удалить 
байпас (примеры см. на Fig. 6 и 7, поз. 33) после 
завершения работ! Специальные указания по 
техническому обслуживанию и контролю при-
водятся в инструкции по монтажу и эксплуата-
ции, прилагаемой к каждому мембранному 
напорному баку.
При размещении мембранного напорного бака 
следует учитывать соответствующие пропор-
ции и рабочие характеристики установки. Осо-
бое внимание при этом необходимо обратить 
на достаточную проточность мембранного 
бака. Максимальный расход установки повы-
шения давления не должен превышать макси-
мально допустимый расход подсоединения 
мембранного напорного бака (см. таблицу 1 
или данные фирменной таблички и инструк-
цию по монтажу и эксплуатации бака). 

7.2.6 Предохранительный клапан 
(принадлежности)
Если сумма максимально возможного подпора 
и максимального давления на выходе уста-
новки повышения давления может превысить 
допустимое избыточное рабочее давление 
одного из встроенных компонентов установки, 
на стороне конечного давления необходимо 

установить предохранительный клапан, про-
шедший необходимые для него испытания. 
Предохранительный клапан должен быть рас-
считан таким образом, чтобы при превышении 
допустимого избыточного рабочего давления 
в 1,1 раза (данные для расчетов приводятся в 
техпаспорте/характеристиках установки 
повышения давления) он снижал расход уста-

Номинальный диаметр DN 20 DN 25 DN 32 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
Подсоединение (Rp ¾") (Rp 1") (Rp 1¼") Фланец Фланец Фланец Фланец
Макс. расход (м3/ч) 2,5 4,2 7,2 15 27 36 56

Таблица 1
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новки. Следует обеспечить безопасное отве-
дение вытекающей воды. При установке 
предохранительного клапана следует придер-
живаться указаний соответствующей 
инструкции по монтажу и эксплуатации и дей-
ствующих норм.

7.2.7 Безнапорный накопительный резервуар 
(принадлежности)
Для непрямого подсоединения установки 
повышения давления к общей сети питьевого 
водоснабжения необходима установка безна-
порного накопительного резервуара согласно 
DIN 1988. В отношении монтажа накопитель-
ного резервуара действуют те же правила, что 
и для установки повышения давления (см. 7.1). 
Днище резервуара должно полностью лежать 
на прочном основании.
При расчете несущей способности основания 
учитывается максимальная емкость соответ-
ствующего резервуара. При монтаже следить 
за тем, чтобы оставалось достаточно места 
для техосмотров (минимум 600 мм над 
резервуаром и 1000 мм по сторонам подсое-
динения). Наклонное положение наполнен-
ного резервуара недопустимо, т.к. 
неравномерная нагрузка может привести к 
разрушению конструкции.
Поставляемый нами в качестве принадлежно-
сти безнапорный (т. е. находящийся под 
атмосферным давлением) закрытый полиэти-
леновый резервуар следует устанавливать в 
соответствии с прилагаемой к резервуару 
инструкцией по транспортировке и монтажу.
Ниже дается общее описание монтажа. 
Перед вводом в эксплуатацию выполнить 
механическое подсоединение резервуара без 
напряжения. Это значит, что подсоединение 
необходимо осуществить посредством гибких 
конструктивных элементов – например, ком-
пенсаторов или шлангов.
Переливное устройство резервуара подсоеди-
нить согласно действующим предписаниям (в 
Германии DIN 1988/T3).
Следует принять меры для предотвращения 
передачи тепла соединительными трубопро-
водами. Полиэтиленовые резервуары из 
ассортимента Wilo предназначены только для 
чистой воды. Максимальная температура воды 
не должна превышать 50 °C!
Внимание! Опасность материального ущерба!
Резервуары рассчитаны на номинальную 
емкость при статическом использовании. 
Внесение дополнительных изменений может 
привести к ухудшению статических характе-
ристик, недопустимой деформации или 
поломке резервуара!
Перед вводом установки повышения давления 
в эксплуатацию следует выполнить электри-
ческое соединение (защита от сухого хода) с 
прибором управления установки (соответ-
ствующие данные приводятся в инструкции по 
монтажу и эксплуатации прибора управления).

УКАЗАНИЕ
Перед заполнением резервуар необходимо 
очистить и промыть!
Внимание! Опасно для здоровья и опасность 
повреждения!
Резервуары из синтетического материала не 
выдерживают вес человека! Запрещается 
ходить по резервуару и нагружать крышку – 
это может вести к несчастным случаям и 
повреждению оборудования!

7.2.8 Компенсаторы (принадлежности)
Для монтажа установки повышения давления 
без напряжения соединить трубопроводы с 
компенсаторами (Fig. 8, В). В целях погашения 
противодействующих сил компенсаторы 
должны быть оснащены ограничителями 
длины, изолирующими корпусный шум. При 
установке компенсаторов в трубопроводы 
следует избегать их перекоса. Выравнивание 
ошибок соосности или смещения труб за счет 
компенсаторов не допускается.
При установке винты следует затягивать рав-
номерно крест-накрест. Концы винтов не 
должны выступать за фланец. При проведении 
сварочных работ вблизи компенсаторов их 
следует закрыть (защита от искр, излучения 
тепла). На резиновые детали компенсаторов 
нельзя наносить краску, их необходимо защи-
щать от масла. Запрещается закрывать ком-
пенсаторы трубной изоляцией, т.к. к ним 
всегда должен быть обеспечен свободный 
доступ в целях проверки.
УКАЗАНИЕ
Компенсаторы подвержены износу. Необхо-
дим регулярный контроль на наличие трещин 
или образование пузырьков, на наличие неза-
щищенных поверхностей или других дефектов 
(см. рекомендации DIN 1988).

7.2.9 Гибкие соединительные трубопроводы 
(принадлежности)
В трубопроводах с резьбовыми подсоедине-
ниями, в целях монтажа установки повышения 
давления без напряжения и при небольшом 
смещении труб, можно использовать гибкие 
соединительные трубопроводы (Fig. 9, B). Гиб-
кие соединительные трубопроводы из ассор-
тимента Wilo состоят из высококачественного 
гофрированного шланга из нержавеющей 
стали с оплеткой из нержавеющей стали. Для 
монтажа на установке повышения давления на 
одном конце трубопроводов предусмотрено 
резьбовое соединение из нержавеющей стали 
с плоским уплотнением и внутренней резьбой. 
Для подключения к смежным трубопроводам 
на другом их конце имеется наружная трубная 
резьба. В зависимости от типоразмера при 
регулировке следует учесть максимально 
допустимую деформацию (см. таблицу 2 и 
Fig. 9). Гибкие соединительные трубопроводы 
не предназначены для гашения осевых коле-
баний и выравнивания соответствующих сме-
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щений. Чтобы не допустить перегиба или 
скручивания при монтаже, необходимо 
использовать специально предназначенный 
инструмент. При угловом перекосе трубопро-
водов необходимо закрепить установку с уче-

том надлежащих мер для снижения 
корпусного шума. Запрещается закрывать гиб-
кие соединительные трубопроводы , т.к. к ним 
всегда должен быть обеспечен свободный 
доступ в целях проверки. 

УКАЗАНИЕ
Гибкие соединительные трубопроводы 
подвержены эксплуатационному износу. 
Необходимо регулярно проверять их на нару-
шение герметичности или другие дефекты 
(см. рекомендации DIN 1988).

7.2.10 Редукционный клапан (принадлежности)
Использование редукционного клапана необ-
ходимо при колебаниях давления в приточном 
трубопроводе выше 1 бар или в случаях, если 
колебания подпора настолько высоки, что 
необходимо отключение установки, либо сум-
марное давление (подпор и высота подсоеди-
нения приточного трубопровода насоса в 
точке нулевого расхода — см. характеристики) 
установки превышает номинальное давление. 
Чтобы редукционный клапан мог выполнять 
свои функции, необходим минимальный пере-
пад давлений прибл. 5 м или 0,5 бар. Давление 
за редукционным клапаном (давление на 
выходе) является исходным значением для 
определения значения полного напора уста-
новки повышения давления. Для установки 
редукционного клапана на стороне подпора 
следует предусмотреть монтажный участок 
длиной ок. 600 мм.

7.3 Электроподключение
ОПАСНО! Опасно для жизни!
Электроподсоединение должно выпол-
няться сертифицированной местным пред-
приятием энергоснабжения 
электромонтажной фирмой в соответствии с 
действующими в месте установки предписа-
ниями (в Германии: предписания Союза 
немецких электротехников).
Установки повышения давления серии Wilo-
Comfort оснащаются приборами управления 
серии CC, CC-FC или CCe. При подсоединении 
обязательно придерживаться соответствую-
щих инструкций по монтажу и эксплуатации, а 
также прилагаемых схем электрического сое-
динения. Ниже приводится общее описание 
подключения.

• Вид тока и напряжение в сети должны соот-
ветствовать данным на фирменной табличке и 
схеме подключения прибора управления.

• Размер кабеля электропитания рассчитыва-
ется в соответствии с общей мощностью уста-
новки повышения давления (см. фирменную 
табличку и лист данных).

• Внешний предохранитель размещается 
согласно DIN 57100/VDE0100, ч. 430 и ч. 523 
(см. лист данных и схемы подключения).

• В качестве защитной меры установку повыше-
ния давления следует заземлить в соответ-
ствии с предписаниями (то есть, согласно 
местным предписаниям данным условия), 
предусмотренные для этого подсоединения 
имеют соответствующую маркировку 
(см. также схему подключения).
ОПАСНО! Опасно для жизни!
В качестве меры защиты от опасного кон-
тактного напряжения необходимо устано-
вить:

• В установках повышения давления без 
частотного преобразователя (CC) — устрой-
ство защитного отключения при перепаде 
напряжения для тока срабатывания 30 мA.

• В установках повышения давления с частот-
ным преобразователем (CC-FC или CCe) — 
универсальное устройство защитного 
отключения при перепаде напряжения для 
тока срабатывания 300 мA.

• Класс защиты установки и отдельных компо-
нентов указан на фирменных табличках и/
или в листах данных.

• Другие меры/настройки и т.д. указаны в 
инструкции по монтажу и эксплуатации, а 
также в схеме подключения прибора управ-
ления.

8 Ввод в эксплуатацию/вывод из 
эксплуатации
Рекомендация. Первичный ввод в эксплуата-
цию поручается техническому отделу компа-
нии Wilo. Для этого следует связаться с 
поставщиком, ближайшим представитель-
ством компании Wilo или непосредственно с 
центральным техническим отделом Wilo.

Номинальный диаметр
Подсоединение

Резьба
Резьбовое 
соединение

Коническая 
внешняя резьба

Макс. радиус изгиба
Радиус изгиба (RB) 

в мм

Макс. угол сгиба
Угол изгиба (BW) 

в градусах

DN 40 Rp 1½" R 1½" 260 60

DN 50 Rp 2" R 2" 300 50

DN 65 Rp 2½" R 2½" 370 40

Таблица 2
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8.1 Общие подготовительные и контрольные 
операции

• Перед первым включением необходимо про-
верить правильность выполнения заказчиком 
электроподсоединения, особенно заземле-
ния.

• Проверить соединения трубопроводов на 
наличие напряжения.

• Заполнить установку и осмотреть на наруше-
ние герметичности.

• Открыть запорную арматуру насосов, всасыва-
ющего и напорного трубопроводов.

• Открыть винты удаления воздуха из насосов и 
медленно заполнить насосы водой, чтобы 
полностью удалить воздух.
Внимание! Опасность материального ущерба!
Не допускать сухого хода насоса. Сухой ход 
разрушает торцевое уплотнение и ведет к 
перегрузке электродвигателя.

• В режиме всасывания (отрицательное значе-
ние разности уровней между накопительным 
резервуаром и насосами) насос и всасываю-
щий трубопровод следует наполнять через 
отверстие винта удаления воздуха (возможно, 
потребуется использовать воронку).

• При установленном мембранном напорном 
баке (опционально либо в качестве принад-
лежности) его следует проверить на правиль-
ность настройки подпора (см. Fig. 3 и 4).

• Для этого
• Полностью сбросить давление в резервуаре 
со стороны подвода воды (закрыть проточ-
ную арматуру (Fig. 3, А) и спустить остаточ-
ную воду через спускное отверстие 
(Fig. 3, В)).

• Проверить давление газа на клапане мем-
бранного напорного бака (вверху, удалить 
защитный колпачок) с помощью манометра 
для измерения давления воздуха (Fig. 3, С). 
При необходимости откорректировать дав-
ление (PN 2 = давление включения насоса 
Рmin за вычетом 0,2 – 0,5 бар или значение 
согласно таблице на резервуаре (Fig. 3) 
путем наполнения азотом (технический 
отдел Wilo)). 

• При слишком высоком давлении спустить 
азот на клапане до достижения требуемого 
значения.

• Установить защитный колпачок обратно.
• Закрыть спускной клапан на проточной 
арматуре и открыть проточную арматуру.

• При давлении в установке > PN 16 соблюдать 
инструкции изготовителя по наполнению 
мембранного напорного бака согласно прила-
гаемой инструкции по монтажу и эксплуата-
ции.
 ОПАСНО! Опасно для жизни!
Слишком высокое значение подпора (азота) в 
мембранном напорном баке может привести 
к его повреждению или разрушению и трав-
мам персонала.

При обращении с резервуарами высокого 
давления и техническими газами следует 
соблюдать меры безопасности.
В этой документации данные о давлении 
(Fig. 4) указаны в бар (!). 
При использовании других шкал измерения 
следует учитывать формулы пересчета!

• При непрямом подсоединении проверить 
накопительный резервуар на достаточный 
уровень воды или при прямом 
подсоединении — на достаточное давление 
на входе (мин. давление на входе 1 бар).

• Правильность установки подходящего при-
способления для защиты от сухого хода 
(раздел 7.2.4).

• В накопительном резервуаре разместить 
поплавковый выключатель или, соответ-
ственно, электроды для защиты от сухого хода 
так, чтобы установка повышения давления 
выключалась при минимально допустимом 
уровне воды (раздел 7.2.4).

• Контроль направления вращения насосов со 
стандартным электродвигателем, без встро-
енного частотного преобразователя (Helix V). 
Посредством кратковременного включения 
проверить, совпадает ли направление враще-
ния со стрелкой на корпусе насоса. При непра-
вильном направлении вращения поменять 
2 фазы.
ОПАСНО! Возможны смертельные травмы!
Перед сменой фаз выключить главный 
выключатель установки!

• Проверить защитные выключатели электро-
двигателей в приборе управления на правиль-
ность настройки номинального тока согласно 
заданным значениям на фирменных табличках 
электродвигателей.

• Насосы можно включать при закрытой 
задвижке с напорной стороны только 
кратковременно.

• Проверка и настройка требуемых рабочих 
параметров на приборе управления согласно 
прилагающейся инструкции по монтажу и 
эксплуатации.

8.2 Защита от сухого хода (WMS)
При эксплуатации с подпором

• Установка без частотного регулирования 
(CO — CC)
Манометрический выключатель опциональ-
ного комплекта защиты от сухого хода (WMS) 
(Fig. 5a и 5b) для контроля подпора устанавли-
вается заводом-изготовителем на фиксиро-
ванное значение 1 бар (отключение при 
недостаточном давлении) и прим. 1,3 бар 
(повторное включение при превышении). 
Изменение этих настроек невозможно.

• Установка с частотным регулированием 
(CO — CC-FC или CCe)
Датчик давления, который установленный с 
приточной стороны, также может активиро-
ваться в приборе управления в качестве дат-
чика сигналов для защиты от сухого хода 
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(Fig. 5c) и контроля подпора. Значения давле-
ния в приборе управления, необходимые для 
выключения и повторного включения, могут 
настраиваться в определенном диапазоне. 
Согласно заводской установке выключение 
осуществляется при выхода за нижний предел 
1,0 бар и повторное включение — при превы-
шении 1,3 бар. Подробное описание по акти-
вации и настройке см. в прилагаемой 
инструкции по монтажу и эксплуатации при-
бора управления.
Если в качестве сигнального датчика недо-
статка воды используется другой манометри-
ческий выключатель, то необходимо 
следовать указаниям в прилагаемом описании 
по его настройке.
Необходимые указания по настройке прибора 
управления см. в прилагаемой к нему инструк-
ции по монтажу и эксплуатации.

При эксплуатации с накопительным резерву-
аром (режим подвода)
В накопительных резервуарах Wilo контроль 
отсутствия воды осуществляется поплавко-
вым выключателем в зависимости от уровня. 
Перед вводом в эксплуатацию поплавковый 
выключатель необходимо электрически под-
ключить в устройстве управления.
Для подсоединения и выполнения необходи-
мых настроек необходимо следовать указания 
в прилагаемой документации и инструкции по 
монтажу и эксплуатации прибора управления.

8.3 Ввод установки в эксплуатацию
После выполнения всех подготовительных и 
контрольных операций согласно разделу 8.1 
следует включить установку с помощью глав-
ного выключателя и перевести систему регу-
лирования на автоматический режим. Датчик 
давления измеряет фактическое давление и 
подает соответствующий токовый сигнал на 
прибор управления. При давлении ниже уста-
новленного давления включения прибор 
управления, в зависимости от установленных 
параметров и типа управления, включает глав-
ный насос и при необходимости насос(ы) 
пиковой нагрузки до тех пор, пока трубопро-
воды потребителя не наполнятся водой и не 
будет достигнуто установленное значение 
давления.
Осторожно! Опасно для здоровья!
Если к данному моменту установка еще не 
промыта, ее обязательно необходимо тща-
тельно промыть (см. раздел 7.2.3).

8.4 Вывод установки из эксплуатации
Если установку повышения давления необхо-
димо вывести из эксплуатации для проведе-
ния технического обслуживания, ремонта или 
других мероприятий, то следует действовать, 
как описано ниже:

• отключить подвод напряжения и защитить 
установку от несанкционированного 
включения;

• закрыть запорную арматуру до и после 
установки;

• закрыть и опорожнить мембранный напорный 
бак на проточной арматуре;

• при необходимости полностью опорожнить 
установку.

9  Техническое обслуживание
Чтобы гарантировать наивысшую надежность 
эксплуатации при минимальных эксплуатаци-
онных затратах, установку повышения давле-
ния рекомендуется регулярно проверять и 
проводить ее техническое обслуживание (см. 
норму DIN 1988). Для этих целей рекоменду-
ется заключить договор на техническое 
обслуживание со специализированной 
мастерской или с нашим центральным техни-
ческим отделом. Следующие виды проверок 
необходимо выполнять регулярно.

• Проверка готовности установки повышения 
давления к работе.

• Контроль торцевых уплотнений насоса. Для 
смазки торцевых уплотнений необходима 
вода, которая в небольших количествах может 
выступать из уплотнения. При заметно обиль-
ном выделении воды необходимо заменить 
торцевое уплотнение.

• Проверка мембранного напорного бака (опци-
онально или в качестве принадлежности) 
(рекомендуется трехмесячный цикл) на пра-
вильность настройки подпора и герметично-
сти (см. Fig. 3 и 4).
Внимание! Опасность материального ущерба!
При неправильном подпоре нормальное 
функционирование мембранного напорного 
бака не гарантировано, что повышает износ 
мембраны и может вызвать неисправность 
установки.
Чтобы проверить подпор

• Полностью сбросить давление в резервуаре со 
стороны подвода воды (закрыть проточную 
арматуру (A, Fig. 3) и спустить остаточную воду 
через дренаж (B, Fig. 3)).

• Проверить давление газа на клапане мембран-
ного напорного бака (вверху, удалить защит-
ный колпачок) с помощью манометра для 
измерения давления воздуха (C, Fig. 3).

• При необходимости откорректировать давле-
ние путем наполнения азотом (PN 2 = давле-
ние включения насоса Рmin за вычетом 0,2 –
 0,5 бар или значения согласно таблице на 
резервуаре (Fig. 4) — технический отдел Wilo). 
Если давление слишком высокое, спустить 
азот на клапане.
В установках с частотным преобразователем 
необходимо производить чистку фильтра на 
входе и выходе вентилятора при достижении 
заметной степени загрязнения.
При выводе из эксплуатации на длительный 
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срок следовать указаниям раздела 8.1 и опо-
рожнить насос путем открывания спускных 
пробок в опоре насоса.

10 Неисправности, причины и способы 
устранения
Неисправности, в частности на насосах или в 
системе регулирования, должны устраняться 
исключительно работниками технического 

отдела Wilo или специализированной компа-
нии.
УКАЗАНИЕ
При проведении любых работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту следует 
соблюдать общие инструкции по технике без-
опасности! Также соблюдать инструкцию по 
монтажу и эксплуатации насосов и прибора 
управления! 

Неисправность Причина Устранение

Насос(ы) не запускае(ю)тся Нет сетевого напряжения Проверить предохранители, кабели и подсо-
единения

Главный выключатель «ВЫКЛ» Включить главный выключатель
Слишком низкий уровень воды в 
накопительном резервуаре, т.е. 
достигнут уровень нехватки воды

Проверить приточную арматуру/подводя-
щий трубопровод накопительного резерву-
ара

Сработало устройство отсутствия 
воды

Проверить давление на входе и уровень в 
накопительном резервуаре

Защита от сухого хода или датчик 
давления с приточной стороны неис-
правны

Проверить, при необходимости заменить 
защиту от сухого хода или датчик давления

Неправильно подключены электроды 
или неправильно настроено давление 
для выключения при прекращении 
подачи воды

Проверить монтаж и настройку и откоррек-
тировать

Давление на входе выше давления 
включения

Проверить значения по умолчанию, при 
необходимости откорректировать

Задвижка датчика давления закрыта Проверить, при необходимости открыть 
запорную арматуру

Слишком высокое значение давления 
включения

Проверить настройки и при необходимости 
откорректировать

Неисправен предохранитель Проверить предохранители и при необходи-
мости заменить

Сработала защита электродвигателя Сверить значения по умолчанию с данными 
насосов и электродвигателя, по возможно-
сти замерить значения токая, при необходи-
мости откорректировать настройки, 
проверить электродвигатель на наличие 
дефектов и заменить в случае неисправно-
сти.

Неисправна защита от перегрузок Проверить и при необходимости заменить
Межвитковое замыкание в электро-
двигателе

Проверить, при необходимости заменить 
или отремонтировать электродвигатель
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Насос(ы) не отключае(ю)тся Сильные колебания давления на 
входе

Проверить давление на входе, при необхо-
димости принять меры по его стабилизации 
(например, установить редукционный кла-
пан)

Забит или перекрыт всасывающий 
трубопровод

Проверить всасывающий трубопровод, при 
необходимости устранить пробку или 
открыть запорную арматуру

Слишком маленький номинальный 
диаметр всасывающего трубопро-
вода

Проверить всасывающий трубопровод, при 
необходимости увеличить его поперечное 
сечение

Неправильная установка всасываю-
щего трубопровода

Проверить всасывающий трубопровод, при 
необходимости изменить разводку

В приточном отверстии поступает 
воздух

Проверить, при необходимости герметизи-
ровать трубопровод, удалить воздух из 
насосов

Засорены рабочие колеса Проверить насосы, при необходимости 
заменить или отремонтировать

Обратный клапан негерметичен Проверить, при необходимости заменить 
уплотнение или заменить обратный клапан

Обратный клапан забит Проверить, при необходимости устранить 
пробку или заменить обратный клапан

Задвижка установки закрыта или не 
полностью открыта

Проверить, при необходимости полностью 
открыть запорную арматуру

Слишком высокий расход Проверить данные насоса и значения по 
умолчанию, при необходимости откоррек-
тировать

Задвижка датчика давления закрыта Проверить, при необходимости открыть 
запорную арматуру

Слишком высокое значение давления 
выключения

Проверить настройки и при необходимости 
откорректировать

Неправильное направление вращения 
электродвигателей

Проверить направление вращения и при 
необходимости сменить фазы

Слишком высокая частота 
включений или беспорядочное 
срабатывание

Сильные колебания давления на 
входе

Проверить давление на входе, при необхо-
димости принять меры по его стабилизации 
(например, установить редукционный кла-
пан)

Забит или перекрыт всасывающий 
трубопровод

Проверить всасывающий трубопровод, при 
необходимости устранить пробку или 
открыть запорную арматуру

Слишком маленький номинальный 
диаметр всасывающего трубопро-
вода

Проверить всасывающий трубопровод, при 
необходимости увеличить его поперечное 
сечение

Неправильная установка всасываю-
щего трубопровода

Проверить всасывающий трубопровод, при 
необходимости изменить разводку

Задвижка датчика давления закрыта Проверить, при необходимости открыть 
запорную арматуру

Отсутствует мембранный напорный 
бак (опционально или в качестве при-
надлежности)

Установить мембранный напорный бак

Неправильный подпор на мембран-
ном напорном баке 

Проверить подпор и при необходимости 
откорректировать

Закрыта арматура на мембранном 
напорном баке

Проверить арматуру, при необходимости 
открыть

Дефект мембранного напорного бака Проверить мембранный напорный бак, при 
необходимости заменить

Слишком малая разность между зна-
чениями включения и выключения

Проверить настройки и при необходимости 
откорректировать

Неисправность Причина Устранение
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Насос(ы) работает нестабильно 
и/или издает необычные шумы

Сильные колебания давления на 
входе

Проверить давление на входе, при необхо-
димости принять меры по его стабилизации 
(например, установить редукционный кла-
пан)

Забит или перекрыт всасывающий 
трубопровод

Проверить всасывающий трубопровод, при 
необходимости устранить пробку или 
открыть запорную арматуру

Слишком маленький номинальный 
диаметр всасывающего трубопро-
вода

Проверить всасывающий трубопровод, при 
необходимости увеличить его поперечное 
сечение

Неправильная установка всасываю-
щего трубопровода

Проверить всасывающий трубопровод, при 
необходимости изменить разводку

В приточном отверстии поступает 
воздух

Проверить, при необходимости герметизи-
ровать трубопровод, удалить воздух из 
насосов

Воздух в насосе Удалить воздух из насоса, проверить всасы-
вающий трубопровод на герметичность и 
при необходимости уплотнить

Засорены рабочие колеса Проверить насосы, при необходимости 
заменить или отремонтировать

Слишком высокий расход Проверить данные насоса и значения по 
умолчанию, при необходимости откоррек-
тировать

Неправильное направление вращения 
электродвигателей

Проверить направление вращения и при 
необходимости сменить фазы

Сетевое напряжение: одна фаза 
отсутствует

Проверить предохранители, кабели и подсо-
единения

Насос недостаточно прочно закре-
плен на фундаментной раме

Проверить крепление, при необходимости 
затянуть крепежные винты

Повреждение подшипника Проверить насос/электродвигатель, при 
необходимости заменить или отремонтиро-
вать

Электродвигатель или насос 
слишком сильно нагреваются

В приточном отверстии поступает 
воздух

Проверить, при необходимости герметизи-
ровать трубопровод, удалить воздух из 
насосов

Задвижка установки закрыта или не 
полностью открыта

Проверить, при необходимости полностью 
открыть запорную арматуру

Засорены рабочие колеса Проверить насосы, при необходимости 
заменить или отремонтировать

Обратный клапан забит Проверить, при необходимости устранить 
пробку или заменить обратный клапан

Задвижка датчика давления закрыта Проверить, при необходимости открыть 
запорную арматуру

Слишком высокое значение точки 
выключения

Проверить настройки и при необходимости 
откорректировать

Повреждение подшипника Проверить насос/электродвигатель, при 
необходимости заменить или отремонтиро-
вать

Межвитковое замыкание в электро-
двигателе

Проверить, при необходимости заменить 
или отремонтировать электродвигатель

Сетевое напряжение: одна фаза 
отсутствует

Проверить предохранители, кабели и подсо-
единения

Слишком высокое энергопо-
требление

Обратный клапан негерметичен Проверить, при необходимости заменить 
уплотнение или заменить обратный клапан

Слишком высокий расход Проверить данные насоса и значения по 
умолчанию, при необходимости откоррек-
тировать

Межвитковое замыкание в электро-
двигателе

Проверить, при необходимости заменить 
или отремонтировать электродвигатель

Сетевое напряжение: одна фаза 
отсутствует

Проверить предохранители, кабели и подсо-
единения

Неисправность Причина Устранение
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Срабатывает защитный 
выключатель электродвига-
теля

Дефект обратного клапана Проверить, при необходимости заменить 
обратный клапан

Слишком высокий расход Проверить данные насоса и значения по 
умолчанию, при необходимости откоррек-
тировать

Неисправна защита от перегрузок Проверить и при необходимости заменить
Межвитковое замыкание в электро-
двигателе

Проверить, при необходимости заменить 
или отремонтировать электродвигатель

Сетевое напряжение: одна фаза 
отсутствует

Проверить предохранители, кабели и подсо-
единения

Насос(ы) качае(ю)т слабо или 
вообще не качае(ю)т

Сильные колебания давления на 
входе

Проверить давление на входе, при необхо-
димости принять меры по его стабилизации 
(например, установить редукционный кла-
пан)

Забит или перекрыт всасывающий 
трубопровод

Проверить всасывающий трубопровод, при 
необходимости устранить пробку или 
открыть запорную арматуру

Слишком маленький номинальный 
диаметр всасывающего трубопро-
вода

Проверить всасывающий трубопровод, при 
необходимости увеличить его поперечное 
сечение

Неправильная установка всасываю-
щего трубопровода

Проверить всасывающий трубопровод, при 
необходимости изменить разводку

В приточном отверстии поступает 
воздух

Проверить, при необходимости герметизи-
ровать трубопровод, удалить воздух из 
насосов

Засорены рабочие колеса Проверить насосы, при необходимости 
заменить или отремонтировать

Обратный клапан негерметичен Проверить, при необходимости заменить 
уплотнение или заменить обратный клапан

Обратный клапан забит Проверить, при необходимости устранить 
пробку или заменить обратный клапан

Задвижка установки закрыта или не 
полностью открыта

Проверить, при необходимости полностью 
открыть запорную арматуру

Сработало устройство отсутствия 
воды

Проверить давление на входе и уровень в 
накопительном резервуаре

Неправильное направление вращения 
электродвигателей

Проверить направление вращения и при 
необходимости сменить фазы

Межвитковое замыкание в электро-
двигателе

Проверить, при необходимости заменить 
или отремонтировать электродвигатель

Защита от сухого хода 
отключает электродвигатель, 
несмотря на наличие воды

Сильные колебания давления на 
входе

Проверить давление на входе, при необхо-
димости принять меры по его стабилизации 
(например, установить редукционный кла-
пан)

Слишком маленький номинальный 
диаметр всасывающего трубопро-
вода

Проверить всасывающий трубопровод, при 
необходимости увеличить его поперечное 
сечение

Неправильная установка всасываю-
щего трубопровода

Проверить всасывающий трубопровод, при 
необходимости изменить разводку

Слишком высокий расход Проверить данные насоса и значения по 
умолчанию, при необходимости откоррек-
тировать

Неправильно подключены электроды 
или неправильно настроен датчик 
защиты от сухого хода

Проверить монтаж и настройку и откоррек-
тировать

Защита от сухого хода или датчик 
давления с приточной стороны неис-
правны

Проверить, при необходимости заменить 
защиту от сухого хода или датчик давления

Защита от сухого хода не 
срабатывает, несмотря на 
отсутствие воды

Неправильно подключены электроды 
или неправильно настроен датчик 
защиты от сухого хода

Проверить монтаж и настройку и откоррек-
тировать

Дефект защиты от сухого хода Проверить, при необходимости заменить 
защиту от сухого хода

Неисправность Причина Устранение
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Пояснения к неисправностям насосов или при-
бора управления, не указанные в данном раз-
деле, приводятся в прилагаемой 
документации для соответствующих компо-
нентов.
Если устранить неисправность не удается, 
следует обратиться в специализированную 
мастерскую или в ближайший сервисный 
центр компании Wilo.

11 Запчасти
Заказ запчастей или заказ на выполнение 
ремонтных работ осуществляется через мест-
ную специализированную мастерскую и/или 
сервисный центр компании Wilo.
Во избежание ответных запросов и ошибочных 
поставок при любом заказе полностью указы-
вать все данные фирменной таблички.

Возможны технические изменения!

Горит контрольный индикатор 
направления вращения (только 
для некоторых насосов)

Неправильное направление вращения 
электродвигателей

Проверить направление вращения и при 
необходимости сменить фазы

Неисправность Причина Устранение
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Dortmund, 

* gültig nur auf dem mit dem Produkt integrierten geschlossenen Ausdehnungsgefäß.
* only valid on the closed expansion vessel integrated with the product.
* valable uniquement pour le vase d'expansion fermé intégré au produit.

N°2156069.01 (CE-A-S n°4221310)

H. HERCHENHEIN

Person authorized to compile the technical file is:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group ITQ

EN ISO 12100

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EN 61000-6-4+A1:2011

comply also with the following relevant harmonised European standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005

EN 60204-1

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die Druckerhöhungsanlagen der Baureihen,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these booster set types of the series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de surpresseurs des séries,

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives: 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

WILO SE
Nortkirchenstra e 100
44263 Dortmund - Germany

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked 
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of 
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit 
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive 
Machines.)

CO-...HELIX V…/CC…
COR-...HELIX VE…/CC…
COR-...HELIX VE…/CCE…

EN 61000-6-3+A1:2011

Division Clean and Waste Water
Quality Manager - PBU Systems
WILO SE, Werk Oscherleben
Anderslebener Str.161
D-39387 Oschersleben

and with the relevant national legislation,

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

EN 13831*

_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

_ Equipement sous pression 2014/68/UE*

_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU*
_ Pressure equipment 2014/68/EU*



Dortmund, 

* gültig nur auf dem mit dem Produkt integrierten geschlossenen Ausdehnungsgefäß.
* only valid on the closed expansion vessel integrated with the product.
* valable uniquement pour le vase d'expansion fermé intégré au produit.

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE

_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU

and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU*
_ Pressure equipment 2014/68/EU*
_ Equipement sous pression 2014/68/UE*

WILO SE
Nortkirchenstra e 100
44263 Dortmund - Germany

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked 
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of 
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit 
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive 
Machines.)

CO...MVI.../CC
COR...MVI.../CC
COR...MVIE.../CCe

EN 61000-6-3+A1:2011

Division Clean and Waste Water
Quality Manager - PBU Systems
WILO SE, Werk Oscherleben
Anderslebener Str.161
D-39387 Oschersleben

and with the relevant national legislation,

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

EN 13831*

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die Druckerhöhungsanlagen der Baureihen,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these booster set types of the series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de surpresseurs des séries,

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives: 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten

EN ISO 12100

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EN 61000-6-4+A1:2011

comply also with the following relevant harmonised European standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005

EN 60204-1

N°2156070.01 (CE-A-S n°2533595)

H. HERCHENHEIN

Person authorized to compile the technical file is:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group ITQ
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_ Equipement sous pression 2014/68/UE*

* gültig nur auf dem mit dem Produkt integrierten geschlossenen Ausdehnungsgefäß.
* only valid on the closed expansion vessel integrated with the product.
* valable uniquement pour le vase d'expansion fermé intégré au produit.

_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

_ Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU*
_ Pressure equipment 2014/68/EU*

_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE
und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

WILO SE
Nortkirchenstra e 100
44263 Dortmund - Germany

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked 
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of 
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit 
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive 
Machines.)

CO...MVIS.../CC
COR...MVIS.../CC
COR...MVISE.../CCe

EN 61000-6-3+A1:2011

Division Clean and Waste Water
Quality Manager - PBU Systems
WILO SE, Werk Oscherleben
Anderslebener Str.161
D-39387 Oschersleben

and with the relevant national legislation,

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

EN 13831*

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die Pumpenbauarten der Baureihen,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that the pump types of the series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de pompes des séries,

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives: 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EN ISO 12100

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:

EN 61000-6-4+A1:2011

comply also with the following relevant harmonised European standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005

EN 60204-1

N°2156071.01 (CE-A-S n°2533595)

H. HERCHENHEIN

Person authorized to compile the technical file is:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Senior Vice President - Group ITQ



(BG) -  (CS) - eština
   EC/EO EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

     ,   
 .

a rovn ž spl ují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - 
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING   EE/EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

          
  .

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen 
eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT

i uskla enim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az el z  oldalon szerepl , harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi  kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame 
puslapyje.

(LV) - Latviešu valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILST BAS DEKLAR CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE

un saska otajiem Eiropas standartiem, kas min ti iepriekš j  lappus .
kif ukoll man-normi Ewropej armoni ati li jsegwu imsemmija fil-pa na 
pre edenti.

F_GQ_013-23

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE ; 
attrezzature a pressione 2014/68/UE

Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES ; 
Sl gin  ranga 2014/68/ES

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2014/30/EU ; Direktiva o tla noj opremi 2014/68/EU

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhet ségre 2014/30/EU ; 
2014/68/EU „Nyomástartó berendezések „Építési termékek

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljede im prihva enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel ségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következ  európai irányelvek el írásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien 
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis 
na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka ši  
Europos direktyv  ir jas perkelian i  nacionalini  statym  nuostatus:

WILO SE ,       
        

   :

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EU ; 
Painelaitteisto  2014/68/EU

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/AE ; 
2014/68/AE Trealamh

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ; Direktiv 
2014/68/EU vedrørende trykbærende udstyr

 2006/42/  ;   2014/30/ E ; 
   2014/68/ E

 2006/42/  ;   2014/30/ C ; 
   2014/68/EC

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských sm rnic a národním právním 
p edpis m, které je p ejímají:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU ; Tlaková 
za ízení“ 2014/68/EU

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE ; 
Equipos bajo presión 2014/68/UE Igualmente

Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EL ; 
Surveseadmed 2014/68/EL

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE          
            

    :

WILO SEdeklar , ka izstr d jumi, kas ir nosaukti šaj  deklar cij , atbilst šeit 
uzskait to Eiropas direkt vu nosac jumiem, k  ar  atseviš u valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe ifikati f’din id-dikjarazzjoni huma konformi 
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

Maš nas 2006/42/EK ; Elektromagn tisk s Sader bas 2014/30/ES ; Direkt va 
par spiediena iek rt m 2014/68/ES

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE ; 
Apparat ta t pressjoni 2014/68/UE



(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNO CI UE/WE

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepuj cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA IE DE CONFORMITATE UE/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

i, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent .

(SK) - Sloven ina (SL) - Slovenš ina
EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumla t�r�lm�  Avrupa standartlar�na.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk
ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

(RU) -  
    

   ,   
 .
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     2006/42/  ;    
  2014/30/  ;     

 2014/68/EC

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med 
følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/ESB ; 
Þrýstibúnaður 2014/68/ESB

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 
2014/30/EU ; Trykkapparatdirektiv 2014/68/EU

Makine Yönetmeli i  2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli i 
2014/30/AB ; Bas�nçl� Ekipmanlar Yönetmeli i 2014/68/AB

Ma ini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetic  2014/30/UE ; 
Echipamente sub presiune 2014/68/UE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer 
med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella 
lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a a �daki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun oldu unu beyan etmektedir:

WILO SE estne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, 
sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo ili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/EÚ ; Stavebné materiály
Tlakové zariadenia 2014/68/EÚ

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/EU ; Gradbeni 
izdelki tla na oprema 2014/68/EU

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilno ci Elektromagnetycznej 2014/30/UE ; 
urz dze  ci nieniowych 2014/68/UE

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan 
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale 
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE o wiadcza, e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s  
zgodne z postanowieniami nast puj cych dyrektyw europejskich i 
transponuj cymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declar  c  produsele citate în prezenta declara ie sunt conforme cu 
dispozi iile directivelor europene urm toare i cu legisla iile na ionale care le 
transpun :

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU ; 
drukapparatuur 2014/68/EU

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE ; 
equipamentos sob pressão 2014/68/UE

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE ,  ,       
,       

 :

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU ; 
tryckbärande anordningar 2014/68/EU
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